
Zasilanie 230V - zab. S 301 C6

Sterownik

ZU-200

Przewód OMY 3x1,5 mm2 lub LiYY 2x0,5mm2 

Przewód zasilania oświetlenia OMY 2x1,5mm2

ZEGAR ELEWACYJNY - ZEGARY DWORCOWE

Rysunek 

IPI-6 - 2020
Obiekt: 

Data i podpis, pieczątka

Schmat instalacji elektrycznej / sterującej.                         FIRMA PRAIS Poznań   www.prais.pl 

12:00:00

U/UTP 5e

Zegar nr 02 Zegar nr 03Zegar nr 01

Przewód 

- LiYY 2x0,5 dla sterowania zegarem 12V-24V

- OMY 3x1,5mm2 dla sterowania zegarem 230V

- OMY 2x1,5mm2 dla sterowania oświetleniem 

moduł NMI - serwer NTP - sieć komputerowa 
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